o ¢ G c G G B > ¢ hn

® ® ® ®

\ - ® &) &) o w (&) ® 5 \
| - 7 | S |
‘ L—orl | 1D/ -50 0 50 100 150 200 250 300(cm)
M~ B~ B~ 5l L1 @) ‘ M~ = IL.’“, [0 B~ B~ M~ ‘ P~ [0 ‘ CEERy s EE—— - S
O v= [q\EE==] N |~ AN — AL —— Ll AN | == NI — S — O Gl
o | TN N )| CON i~ TN NN NMITON N i~y | N ~oeN NN NN
-‘- I N N N BN BN BN BN B B . -6 HE N I N I BN BN B BN EE W BN B . + HE N N Y BN BN BN BN BN B B, BN B B . + I N =N Y B . B N N I, O . Il N N B BN BN BN B BN BN BEE S B B . HE N Y BN BN BN BN B By BE BE B B B . HE N Y BN BN BN BN BN ) Y BD B B B .. + I N N B I BN BN B BN BN EE SN B B . HE N N Y BN BN BN BN BN B B, B B B . HE N N Y BN BN BN BN BN BN B, BN B B . H N I BN B B . HE N I BN I BN BN B BN BN B P BN BE B BE B B B B B .. -‘r) LEGENDA
‘ 7 T,f, B —— ‘ﬂ } M T,Trff O ——7 /1 ‘ﬂ } M ii } M H M 1] wi } M ieiaae= T | ‘ PRZEWODY
= = — — B ——— = = 1 Kanaty nawiewne - prostokatne
S %f i@ﬁf?ﬁ.wm - 7 zlliil.ﬁﬁlllll‘ ] [ =t Tl 7 ""IIII S ©——+  Kanalywywlewne - prostoline
AT T 7 . (V] '“Il-“! H——<th—— . -
= I , &—3 Kanaly nawiewne - okragte

=33 Kanaly wywiewne - okragte

I DB-1 DB-1
& 4= = URZADZENIA
O« |EP- - e Zawor nawiewny o srednicy
il J>§ <[ ¢ & 3100
w = Nawiewnik, wywiewnik wg

opiséw na rzucie Firmy Halton
lub rownorzedne

Klapa p.poz.

Przepustnica regulacyjna

X
AN
Rewizja
Ttumik akustyczny TROX MSA
[mm lub rownorzedny
wymiar: (a x b) 150x125
dtugos¢: L=0,5m
ILOSC POW. WENTYL. DLA POMIESZCZENIA

v=my -l0SC powietrza wywiewanego Vw
k=0 #H _[lo§¢ powietrza nawiewanego Vn

WYSOKOSC ZAWIESZENIA PRZEWODOW
ffffffff IW - rzedna spodu kanatu od
@ K+2,70 pov?ierzchni podtogi [m]
- rzedna osi kanatu od
| b9+2,85 povﬁerzchni podtogi [m]

3 /C-C) £  Kanaly ISTNIEJACE
03
| \A-15) NUMERACJA KLAP_PRZECIWPOZAROWYCH

KLAPA PRZECIWPOZAROWA PROSTOKATNA
NUMER SYSTEMU

NUMER KONDYGNACJI

NUMER KOLEJNY KLAPY

| 091002
" 091X002

]

Bl
T TEl

TRYBUTOR WODY - TYP
TERYBUTORA DO USTALENIA Z

| \\
| | s I =
13.96 NET T R 1T =T e o 20 =500 (et
= . 2 L | S 2 = 300250 /8 i
& —_ inivin g g L I R __| N J»
4jiu@, e g | = S s e N I
el {70 \m%i ‘ S

e g

istniejgca
KEA ;

e =

EIS 120min
1000x400

o i Bl - O
[ LEAY-AS-A Y4 ;ip'

( I I |

|
| B
‘ ///// | —
I L
| — :
! I 0x25(

500x150

EE EE EE_ BN =

—_

bt

KRATKIA ‘ PRZEPLYWOWA
I UDO\‘%&NA\W SCIANIE —
‘TN'RAL‘ IE NAD DRZWHAMI e

— T e T T T o f . , I = | L ] L
I B:ﬂ[__?%tzv.@? - Sy 800 ) - 1 | 500x280 | |||E-|u| 600x250 I mlﬁ"\m ‘ i '”r"'” ‘ ==

TR o m@m I ——— g E
| 800x250 o ‘%oom #l g g - ,. , e 400250 - I ¢
TR g i L. ] U | '“ID—I'- I %228 ¢ m/@ T | e T T

T T ] [ ’ — ' i ‘ — B 3 / oT PN / B = o ] - - - - - — T T ! ‘ 1. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - e vl ‘ — e ) T T T1=E 1 ﬁ s = - : ol i — = 1 1 ——HpegrE : T e elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
- - o o . e ; & s [ ; _ I & 3 wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o

ST305m -
®

gl

g
:

[V R gy e e ¥
(@]

DYSTRYBUTOR WOEIEﬂ[«}/ |

DTS TRTBUTURA DU USTALENIA Z

300x250 DK+2,70

Y - - - - - - - - - - - - ————=

[WYWIEWNY 4 i
3100 ‘ PEE AL il | . — :

idtrk F? Aq . klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie

a 7 . . A . .
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
‘_Ejlil‘s 120;5132’ przeciwpozarowego.

@

,10m

A

z
NN

ifs ) 2. dla wszystkich klap przeciwpozarowych, FCU,
| przepustnic nalezy zapewnic dostep przez rewizje

| 3. dla pomieszczen wentylowanych mechanicznie
= iloscig powietrza do 100m3/h przyjeto przeptyw
powietrza kompensacyjnego przez otwory w
drzwiach.

4. przed montazem klimakonwektorow, elementéw
nawiewnych i wywiewnych nalezy skoordynowac ich
ustawienie z aktualnymi rzutami lamp

\

08.+38

E

Yooz g |
M/‘ . | @3%[]@@ ™
= ‘\\ i

0% )7 2x45
o BT [1C A4l
=S A I ——— 2
O ) (2] __ B d
~LE || Y PRZEPYSTNICA W DRZWIAL
\ [~ 700 K§-Pw2 Fnetto=0f
DYSTRYBUTOR WODY - T
YSTRYBUTORA,| TAl
INWESTOREM

A

T
B (o
(7]
IO
)
2
D
=

S YA NS

DYSTRYBUTOR WODY - TYP [
YSTRYBUTORA DO USTALENIAE- 44| o

INWESTOREM
7 (@
[

N
~J\-

DK+3,05

|
5| KRATKA LUB ”#‘” 5 B
> W DRZWIACH g : ‘ b5 Y 112160, [
|
|
|

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
réwnorzednych innych producentéw

X Fnetto=0,055m2

)

INET

2004388~ 07 J—_

I I I

4‘4f4
I,
e RN
(el
Y
—_\
o |
(@)
| [

160cm

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu budynku D

ADRES INWESTYCJI:

Warszawa Al. Krakowska 110/114

TFF125 ™
110m3h ,"*

(do osi ekranu) <

TV h

()

[
)Z
>Z
[

L1100

INWESTOR:

Instytut Lotnictwa
T~ — @ Warszawa Al. Krakowska 110/114

A0 T 1 ¥ 11 ——.— il
ATV AN N [ Sy

~— )= § v o o & ] \VAV‘.I ) 3
ez - ————— —— — +H-————- H——————— — H = e = e —

|
|
s

| I
- i - ‘ ‘ i | .
o) L L MO A J ________________ N R S D R ‘ ________________________________ ‘ ___________________________________ B \—Kj . FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY
| NN iy SIS sl ‘ S S ‘ 7 POMESZCZ%”'A OBJETE Sl NN SIS POM'ESZCZENJA OBJETE Sl | . D DI B ‘ INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
: C AT g FLYyf U7 i V7 PRACOWANIEM PRACOWANIEM ‘ LA eI LA LI
‘ SZCZEGOLOFNYM W SKALI 1:20 = SZCZEGOLOWTM W SKALI 1:20 ‘ ‘ RZUT PIETRA 1
= = = } = = ~ o™~ — ™~ — revo1
(@) O XD (@) (@) ‘ (@) (@) (@) ‘ O (@) ZESPOL PROJEKTOWY INSTALACJI SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Zawadyl

nr upr. MAZ/0168/POOS/05
mgr inz. Monika Serwinska
nr upr. MAZ/0212/POOS/10

& & ¢ ¢ 6

| |
\ \ o w .
| | | |
| | | |

B 5 &

CZESC PROJEKT BRANZA RYSUNEK SKALA

@
a

6 &

31IL IS V-02 1:50




	2-IL-IS-V-02-PIETRO 1-rev01 50

